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Sortie

Installation d'un feu
de signalétique

Installation d'un feu
de signalétique

Réserve d'eau souple
300 m³

Bassin de rétention des
eaux pluviales

680 m3

Aire de retournement
Diamètre : 20 mètres

Aire de retournement
Diamètre : 20 mètres

Réserve d'eau souple
120 m³

Réserve d'eau souple
120 m³

Accès au site

Parking
15 places

Parking
9 places

Bassin de
rétention
des eaux
pluviales

50 m3
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2 566.53 m²

CELLULE 1
2 973.13 m²

CELLULE 2
1 891.71 m²
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CELLULE 3
1 425.23 m²

PCF 300x350ht
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Réserve d'eau souple
300 m³
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CANTON C4.1
1 280.64 m²

Réserve d'eau souple
120 m³

Réserve d'eau souple
120 m³
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Aire de mise en station moyen
élévateur aérien (7x10m)
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PI 60m3/h à 15 mètres

Accès
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CANTON C3.1
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Paroi REI 120 sous-face toiture

RIA & rayon de 30 mètres
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596.33 m²
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Rayon de giration intérieur
13 mètres

Rayon de giration intérieur
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PI créé Principe rayon de giration

Paroi REI 120 depassant de 1m en
toiture
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Grille d'entrée d'air
en façade (1m*1m)

Extracteur d'air en toiture
débit 1500m3/h)

14.07
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Aire de stationnement
engin-pompe (4x8m)

Aire de mise en station moyen
élévateur aérien (7x10m)
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CantonnementCANTON C1.2
1 770 m²

RIA & rayon de 30 mètres

13.00 6.00
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Principe rayon de giration

Paroi REI 120 depassant de 1m en
toiture

Surlargeur S=15/Ri
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Atelier MA
9, rue du Dieu de Marcq
59 000 LILLE
Tél. : 03 62 92 93 08
e.mail : contact@ma-atelier.fr

24/11/2020

Transports Le Torc'h
6, rue Jean Marie le Bris

29 170 Saint-Evarzec

Echelle

Projet d'extension d'entrepôts logistiques
et réorganisation de l'aire de circulation extérieure

DateDésignationNuméroPhase

PC

Indice Date Nom du fichierRéalisé parModification

SCI de Garenne
179, rue du Poirier
14 650 CARPIQUET
Tél. : 06 30 51 28 32
e.mail : f.buczkowski@samfi.fr

0 01/07/2020 Atelier MACréation du document

moa

19.38_02_PC_PCOM2_i11 04/11/2020 Atelier MAAjustement pièce pour dossier ICPE

19.38_02_PC_PCOM2_i22 24/11/2020 Atelier MAAjustement des éléments hydrauliques
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